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성적서 번호 : ECU-2024-000692 

신청자 0 회사명 이노일렉트릭주식회사 

0 주 소 : 충청북도청주시청원구오창읍성산1길 6 

0 대표자명 : 김준현 

시험성적서의 용도 : 제출용(한국전력공사) 

시험대상품목 : 계통연계형 인버터 

모댈 / 정격 : I타개T-33-G1(3이/380 V, 60 Hz, 33 애OW 

시험기간 : 2024년 01 월 15일 ~ 2024년 01월 15일 

시험방법 : 의뢰자제공시험방법(태앙광발전용 인버터(계통연계형) 능동전압제어 시험) 

시험결과 : 시험결과 참조 

시험환경 : 온도 : (20 :t 5) .c , 습도 : (30 :t 5) % R.H. 

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며， 
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 OR code로 확인 가능합니다. 

2. 이 성적서는 홍보， 선전， 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며， 용도 이외의 사용을 금합니다. 
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며， 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다. 

※ 위 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없음을 밝힘니다. 
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성적서 번호 : ECU-2024-000692 

1. 시험 개요 

1 ) 제품 사양 

2) 비고 

정격 용량 [kW] 

교류 배선 

교류 전압 [v] 

정격 주파수 [Hz] 

계통연계여부 

비고 

시험결과 

33 

3상 4선식 

380 

60 

계통연계형 

상기 사양은 제조사 제시 사앙임 

- 시험 장소(고정시험실) : 경기도 용인시 처인구 앙지먼 중부대로 2517번길 42-27. 
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성적셔 번호 : ECU-2024-000692 

시험결과 

2. 능동전압제어 시험 
1) 역률 제어 기능 시험 

시험 항목 

유효전력 출력 무효전력 출력 역률 [%] 
인버터 출력 [%] 

측정치 [kW] 측정치 [kvar] 
지렁치 측정치 

33.10 1.62 100 99.88 

33.11 10.58 지상 95 95.26 

100 33.07 15.19 지상 90 90.87 

33.06 -10.91 진상 95 94.96 

32.99 -16.56 진상 90 89.37 

16.50 1.27 100 99.70 

16.48 5.54 지상 95 94.79 

50 16.45 7.86 지상 90 90.23 

16.47 -5.29 진상 95 95.20 

16.34 -7.92 진상 90 89.98 
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성적서 번호 : ECU-2024-000692 

시험결과 

2) 전압 제어 기능 시험 

판정 기준 

제어 오차가 :t5.0 % 이내일 것 

측정치 

줄력 단자전압 단자전압 유효전력 무효전력 기대 무효전력 오차 

P/Pn [%] V/Vn [%] [V] [kW] [kvar] [kvar] [%] 

101 222.26 33.14 1.60 0.00 1.00 

103 226.65 32.99 -8.59 -7.98 -1.83 

105 231.04 32.89 -16.95 -15.97 -2.96 
100 

99 217.86 32.91 1.58 0.00 4.79 

97 213 .43 33.07 7.08 7.98 -2.75 

95 209.04 32.62 14.72 15.97 -3.79 

101 222.22 16.37 1.28 0.00 3.88 

103 226.61 16.31 -4.04 -3.99 -0.14 

105 231.04 16.36 -7.99 -7.98 -0.01 
50 

99 217.83 16.49 1.25 0.00 3.79 

97 213 .43 16.47 3.89 3.99 -0.31 

95 209.03 16 .46 7.54 7.98 -1.35 

P/Pn [%] : 인버터 출력/인버터 정격 출력의 비 
비고 V/Vn [%] : 단자 전압/정격 단자 전압의 비 

제어오차 = [(측정된 무효전력의 크기 - 기대 무효전력의 크기) / 정격출력(Pn)] x 100 [%] 
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성적서 번호 : ECU-2024-000692 

시험결과 

3) 통신 인터페이스 시험 

〈통신 시험 화면〉 

4) HMI 제공 여부 

〈전압제어 운영〉 

〈통신 인터페이스 설정 화면〉 〈전압제어기능 설정〉 
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성적서 번호 : ECU-2024-000692 

시험결과 

3. 시료 사진 

• • • 

INO ELECTRle 

• • 

〈시험시료〉 

형훌 뺑￡늪홈5짧!C 횡 
.!!.뭘 W: IEPVT.13.Gl(잊”‘믿빼빼) 
KS Jl를엉률 : KS C 8565 
KS 훌훌톨 :.며'at"톨 'ltf!톨 g빼빼 
KS 믿.~a ， PII어얻어2 
혹!뭘드 :1'11-파Tl-H'296 
청찍 잉! 흰V:6SOVdc 
엉톨 휠엉 톨1예 : 200-1000vdc 
MPPT 톨싹 l찌 : ZOQ-l000vdc 
MPPT 윈얻 를휘 : 5OO-8OOYdc 
쟁찍 톨l 사양 : Jeov，ι 50.2A. JI/NIPE 
쟁펙 후피4': &OHx 
정찍 톨빼 훌훌: 3!1iW 

요톨톨: ’EPVJ-3J강’‘30)(톨.11) 
KS .K톨얻효 : KS C a567 
KS .K톨'111: 빼엉톨l홉 " •• 
KS 언훌'e!Jf.: PII062127‘ 
.2."효드! : py..pca-'l.Q218 
쩍대 끼앵 휩V: l 000vdc 
정찍 정압1ST디 :anvdc 
스므링'1' :601 
스로휠앙 껑찍 갱’ : 19."" 
쟁책 ."휩튜 :9‘A 
q이요트를.:후 

엉껴g쇼 : 를내1"엌훌 

톨쩌 흩5. 톨휘: .2S'C-+5O'C 
외. 톨률 : 1P65. 를기뻐HO) :61'η， .. m_ 
희 ... 입 : 1tSo4I5. 루깨 : ‘5Irg 
I염 잉석:우톨압기씨. 녕싹 ”‘~:Vllll톨‘· 에 
1훌"w‘ : 21121.' Z.19 
l훌"a : oonll20004 
1흩샤 : (휘이노‘"A빼<-WJr“‘trtc.훌t에 
쇼:lII찌 : ... ，.씨 ，.구 요 ••• 삐 ' •• 
고찍톨빼 :07ι..，ιZZSIl 

ICStII찌특‘ : 영JIlI.O‘ 
!’‘i기를’ Itt .... ‘4피를!’ 

〈표시사항〉 
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